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1 Geltungsbereich 
 
Füllstandsmesstechnik im Sinne dieser Norm ist Messtechnik die im  gesamten Versorgungsgebiet 
des AZV „Obere Röder“  überwiegend eingesetzt wird oder eingesetzt werden sollte. 
 
 
 
2 Hersteller und Typen 
 
Folgende Typen von Gaswarnanlagen entsprechen der Werksnorm 
 

• Gaswarnanlagen aller Typen des Herstellers AUER 
• Gaswarnanlagen aller Typen des Herstellers Endress + Hauser 
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